Obecni utad Usti, Usti 88, 588 42 Vé&trny Jenikov
IC: 00 286 796

email: ou.usti@volny.cz

telefon: 724 174 441

Upozornéni na zvySeny mnozstvi pesticidnich latek ve vodovodu
pro verejnou potiebu obce Usti.

Acetochlor ESA hodnota 0,15  max limit je 0,1

Alachlor ESA hodnota 2,0 max limit je 1

Ostatni pesticidni latky jsou podlimitni jak dokazuje Protokol &. 24680/2017,
ktery je pfilohou tohoto zdéleni.

Bylo pfijato nasledujici opatieni: byla odpojena studna v louce pod
BraniSovem, obec je v sougasné dob& zasobovana ze studny v Sandoveci.

Do 14 dnii bude odebran vzorek na pesticidni latky, za ugelem zjisténi stavu
vody. Dale obec pozada o vypracovani posudku se stanovenim hygienickych
limit na zéklad¢ hodnoceni zdravotnich rizik zpracovanych pro tuto skupinu
latek, tak aby konzumaci vody z obecniho vodovodu pro vefejnou potiebu
nedoslo k ohroZeni vefejného zdravi. Zavér kontrolniho zjisténi KHS Kraje
Vysocina se sidlem v Jihlavé.

V Usti 29.5.2017
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PROTOKOL ¢&. 24680/2017 I
Zakaznik : Krajska hygienické stanice kraje Vysoéina se sidlem Cislo zakézky : 14100
v Jihlavé Prijem vzorku : 3.5.2017 13:52
Tolstého 1914/15 VySetfeni vzorku: 3.5.2017-15.5.2017
586 01 Jihlava 1 Cislo jednaci : ZU/10688/2017
Cislo spisu : S-ZU/10688/2017
Spisovy znak : 4.0.3
Cislo objednavky :KHSV/08367/2017/JVHOK/Fis
Vzorek éislo : 45247
Datum odbéru:  3.5.2017 Cas odbéru : 9:30
Naézev vzorku : vefejny vodovod - A/J ¢ pesticidni latky
Misto odbéru:  Usti &.p. 89, byt &. 6, Hajek, kuchyné, dfez
Matrice : voda pitnd
Vzorkoval : Horékovéa Ludmila , Dvorék Jifi
Metoda vzork. : SOP VZ OV 001 (CSN ENISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3; CSN ISO 5667-5,
CSN ISO 5667-14; CSN EN ISO 19458, SN ISO 11731)
Zpiisob odb&ru:  bodovy vzorek
|_U&el odbéru : plénovany SZD
Vysledky zkouseni - pesticidni latky
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | PouZiti metoda Nejistota
2.4-D <0,025 ug/l max. 0.1 A |SOPOV 341.02 5 -
acetochlor <0,025 ng/l max. 0,1 A |SOP OV 341.02 s -
acetochlor ESA ! 0,15 ug/l max. 0,1 A [SOP OV 341.02 5 +30%
acetochlor OA <0,025 ug/l “max. 0.1 A [SOPOV 341.02 5 -
alachlor <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOP OV 341.02 3 -
alachlor ESA ! 2.0 pg/l max. 1 A |SOP OV 341.02 5 +30%
alachlor OA <0,025 pg/l max. 1 A |SOPOV 341.02 3 -
atrazin <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 -
desethylatrazin <0,025 ug/l max. 0.1 A _|SOP OV 341.02 3 -
atrazine-desisopropyl <0,025 ug/l max. 0,1 A | SOP OV 341.02 s -
| _hydroxyatrazin ~<0,025 g/l max. 2.0 A | SOPOV 341.02 5 -
azoxystrobin <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOPOQOV 341.02 5 -
bentazone <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOP OV 341.02 5 -
carbendazim <0,025 pe/l max. 0.1 A |SOP OV 341.02 s -
carboxin <0,025 ugll max. 0,1 A | SOP OV 341.02 5 R
clomazone <0,025 g/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 -
clopyralid <0,025 ug/l _max. 0.1 A | SOP OV 341.02 5 "
|_cyanazin <0,025 ug/l max. 0,1 A | SOP OV 341.02 5 -
cyproconazole <0,025 _ug/l max. 0.1 A |SOPOQOV 341.02 5 -
cyprodinil <0,025 pe/l max. 0,1 A | SOP OV 341.02 5 -
desmedipham ~ <0,025 pg/l max. 0,1 A [SOPOV 341.02 5 -
dicamba _<0,025 g/l max. 0,1 A_|SOP OV 341.02 3 c
dichlormid <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOPOQOV 341.02 5 -
dichlorprop <0,025 ug/l max. 0,1 A [SOPOQOV 341.02 3 -
dimethachlor <0,025 ug/l max. 0,1 A | SOP OV 341.02 -
dimethenamid <0,025 g/l max. 0,1 A _|SOP OV 341.02 s -
dimethoate <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 s .
epoxiconazole <0,025 ug/l max. 0,1 A | SOPOV 341.02 5 -
ethofumesate <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOP OV 341.02 5 -
fenpropidin <0,025 g/l max. 0.1 A | SOP OV 341.02 ¢ ;
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Vysledky zkouSeni - pesticidni latky

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzitd metoda Nejistota
fenpropimorph <0,025 ug/l max. 0.1 A [SOP OV 341.02 5 -
fluazifop-p-butyl <0,025 g/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 o
fluroxypyr <0,025 g/l max. 0,1 A |SOP OV 341.02 5 -
flusilazole <0,025 ug/l max. 0.1 A |SOPOV 341.02 5 -
hexazinon <0,025 pg/l max. 0,1 A [SOPOV 341.02 s -
chloridazon (pyrazon) <0,025 pg/l max. 0,1 A |SOP OV 341.02 5 -
desfenyl-chloridazon <0,025 ug/l max. 6 A |SOP OV 341.02 5 =
chlorotoluron <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOP OV 341.02 5 -
chlorpyrifos <0,025 pg/l max. 0,1 A _[SOP OV 341.02 5 -
isoproturon <0,025 ug/l max. 0.1 A | SOP OV 341.02 5 -
kresoxim-methyl <0,025 ug/l max. 0.1 A | SOP OV 341.02 5 -
lenacil <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 -
linuron <0,025 ung/l max. 0.1 A | SOP OV 341.02 5 -
MCPA <0,025 pg/l max. 0.1 A |SOPOV 341.02 5 -
MCPB <0,025 g/l max. 0.1 A |SOP OV 341.02 5 -
MCPP (mecoprop) <0,025 ne/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 -
mefenpyr-dietyl <0,025 ug/l max. 0,1 A [SOPOV 341.02 5 -
metamitron <0,025 ng/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 -
metazachlor <0,025 ug/l max. 0,1 A [SOP OV 341.02 5 -
metazachlor ESA 0,75 pg/l max. 5 A [SOPOV341.02 5 +30%
metazachlor OA <0,025 ng/l max. 5 A |SOPOV 341.02 5 -
metconazole <0,025 pg/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 -
methoxyfenozid <0,025 ug/l max. 0.1 A |SOPOV 341.02 5 -
metobromuron <0,025 ug/l max. 0.1 A |SOP OV 341.02 5 -
metolachlor <0,025 _ug/l max. 0,1 A |SOP OV 341.02 5 -
metolachlor ESA <0,025 ung/l max. 6 A |SOPOV 341.02 5 -
metolachlor OA <0,025 ug/l max. 6 A [SOPQOV 341.02 5 -
metoxuron <0,025 pg/l max. 0,1 A |SOPOV 341.025 -
pendimetalin <0,025 ug/l max. 0,1 A _ |SOPOV 341.02 5 -
pethoxamid <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 =
phenmedipham <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 -
prochloraz <0,025 ug/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 -
propiconazole. <0,025 ug/l max. 0,1 A [SOP OV 341.02 5 -
quinmerac <0,025 _ug/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 -
quinoxyfen <0,025 pg/l max. 0,1 A |SOP OV 341.02 5 -
sebutylazin <0,025 ug/l max. 0,1 A |[SOPOV 341.02 5 -
simazin <0,025 ng/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 -
spiroxamin <0,025 png/l max. 0,1 A [SOPOV 341.02 5 -
tebuconazole <0,025 ug/l max. 0,1 A [SOPOV 341.02 5 -
terbuthylazin <0,025 pg/l max. 0,1 A |SOPOV 341.02 5 -
desethylterbutylazine <0,025 ug/l - A |SOP OV 341.02 5 -
terbuthylazin-hydroxy <0,025 ug/l - A |[SOP OV 341.02 5 -
terbutryn <0,025 ug/l - A |SOPOV 341.02 5 -
thiacloprid <0,025 pg/l max. 0,1 A |[SOP OV 341.02 5 -
thiophanate-methyl <0,025 ng/l max. 0,1 A |SOPOV 341.025 -
pesticidni latky celkem 0 ug/l max. 0,5 A [SOP OV 341.02 5 =
chloridazon-metyl-desfenyl <0,025 pg/l - N _|SOP OV 341.02 5 &
boscalid <0,025 ug/l - N _[SOP OV 341.02 5 -
* Limit

Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi - piiloha ¢. 1
Ukazatelé oznacené "!" jsou mimo limit.

Poznimka k odbéru :

v laboratofi.
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Odbér je predmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovéni a zaznam o odbéru je k dispozici




Poznamky k analyze :
Do sumy pesticidd jsou zahrnuty pouze relevantni metabolity. Ostatni nerelevantni metabd|i
informaci zékaznikovi. Postup pro hodnoceni viz. metodika SZU.

Upfiesnéni SOP :
SOP OV 341.02 (EPA 535, EPA 536)

Misto provedeni zkousky (pracovistg) :
© - analyzy provedeny pracovistém Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovana zkouska,"N" neakreditovana zkouska

< - vysledek pod mez detekce, > - vysledek je vys$3i neZ uvedend hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorki.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak ne cely.

Uvedené roz3ifené nejistoty méfeni jsou souinem standardni nejistoty méeni a koeficientu roziiteni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizn€ 95 %, nezohledtiuji vlivy odbért vzorkd.

Vedouci CHL : Doskatova Sérka, RNDr.

Kontroloval : Javiirkov4 Zuzana, Be.
Protokol vyhotovil: Javiirkova Zuzana, Be.
Poéet stran: 3

Dne: 17.5.2017
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